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No Nama Alat KONDISI ALAT KINERJA  Catatan Solusi / upaya  Tindak Lanjut 

1 Komputer Server (tower) baik baik memerlukan tambahan stabilizer 

tegangan listrik  
pembelian alat stabilisator 

tegangan listrik 
dalam proses 

2 Komputer Server (rack-fujitsu) baik baik memerlukan tambahan stabilizer 

tegangan listrik  

pembelian alat stabilisator 

tegangan listrik 

dalam proses 

3 Komputer Server (rack-fujitsu) rusak rusak  sparepart discontinyu dihentikan dari penggunaan - 

4 Monitor baik baik tidak ada catatan  penambahan alat stabilisator 

tegangan listrik 

dalam proses 

6 MIKROTIK baik baik tidak ada catatan  monitoring  monitoring; koordinasi penyedia  

7 SWITCH rusak rusak  mati. Dilakukan penggantian alat 

(pinjaman) 

ganti; usulan rencana 

anggaran  

usulan rencana anggaran  

8 System Operasi baik baik tidak ada catatan  monitoring  monitoring; koordinasi penyedia  

9 AC Split baik baik tidak ada catatan; nyalakan bergantian 

siang-malam  
monitoring  sudah monitoring 

10 UPS  baik baik performa turun monitoring;    
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